Zatgcznik numer 6 do umowy TT/ 123
ZAKRES WYMIANY WODOMIERZY

Zatozenia ogdlne:

Wymiana wodomierzy obejmuje demontaz wodomierzy wraz z montazem nowych wodomierzy
z odczytem radiowym (w pozycji poziomej, tam gdzie jest to mozliwe) w lokalach mieszkalnych,
uzytkowych, pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych, weztach ciepinych, na
dopustach i polewaczkach montazu nowych uszczelek, montazu zaworéw zwrotnych cieplej
i zimnej wody, wymiany uszkodzonych podczas montazu Srubunkéw lub innych elementéw
instalacji, usuniecie  powstatych podczas czynno§ci montazowych  przeciekéw,
zaplombowaniem dwdch Srubunkéw wodomierzy plombami jednorazowymi, dostarczonymi
przez Zamawiajgcego, wypetnione czytelnie w catosci karty potwierdzajacej wymiane
wodomierzy z podaniem numerdw i stanu wodomierzy zdemontowanych i nowych, numerow
zamontowanych plomb i uzyskanie potwierdzenia wykonania pracy i prawidtowosci wpisanych
danych przez uzytkownika lokalu (administratora, inspektora nadzoru), demontazu zabudéw
i urzgdzenh w zakresie niezbednym, umozliwiajgcym demontaz wodomierzy istniejacych oraz
montaz wodomierzy nowych i ew. wymiane niesprawnych zaworéw odcinajgcych, czasowe
przechowywanie zdemontowanych wodomierzy.

Wodomierze z odczytem radiowym i statym dostepem do systemu monitorujacego zarzgdzania
danymi o zuzyciu wody. Zaproponowany system odczytu i przetwarzanie danych winien
zapewni€ statg mozliwos¢ monitorowania zuzycia wody w poszczegélnych lokalach.

Zatozenia szczegotowe:

1. WYKONAWCA powiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO, z wyprzedzeniem 14 dni
o planowanym terminie rozpoczecia wymiany wodomierzy w kazdym z budynkoéw.

2. Przed rozpoczeciem WYKONAWCA pobiera od ZAMAWIAJACEGO komplet kart montazu
wodomierzy na poszczegolne budynki oraz odpowiednig liczbe plomb montazowych
i uzgodnienie z ZAMAWIAJACYM terminu udostgpnienia pomieszczeri administracyjnych,
w ktérych wymieniane bedg wodomierze.

3. Pracownicy WYKONAWCY muszg posiadac identyfikatory.

4. WYKONAWCA w przypadku nieudostepnienia lokalu przez uzytkownika w wyznaczonym
terminie zobowigzany jest do podjecia we wiasnym zakresie jeszcze dwukrotnej proby
wymiany wodomierzy.

5. Po bezskutecznych prébach wymiany wodomierzy w danym lokalu, o ktérych mowa
w punkcie 4, WYKONAWCA pisemnie zgtasza ten fakt ZAMAWIAJACEMU.

6. WYKONAWCA zobowigzany jest do przeprowadzenia wymiany wodomierzy w lokalach
wczesniej nieudostepnionych w trybie uzgodnien roboczych z ZAMAWIAJACYM, po
ustaleniu ilosci i terminéw dostepnosci lokali wczesniej nieudostepnionych.

7. Zdemontowane wodomierze w lokalu WYKONAWCA opisuje, zaznaczajac na nich numer

lokalu i adres budynku oraz przechowuje je we wtasnym zakresie przez 3 miesigce od

zakonczenia prac dla danego budynku.

Wodomierze montowane w obiektach musza posiadac¢ ceche legalizacyjng 2023 .

W  poszczegbinych budynkach powinny zosta¢ wymienione wszystkie wodomierze

w kazdym =z Ilokali mieszkalnych i uzytkowych jak réwniez w pomieszczeniach

administracyjnych, gospodarczych, weztach cieplnych i na polewaczkach, do ktérych byt

dostep umozliwiajgcy ich wymiane w trzech wyznaczonych terminach montazu.

10.Podczas wymiany WYKONAWCA sprawdza dziatanie zaworéw odcinajgcych, w przypadku
niesprawnych zaworéw nalezy je wymieni¢ na nowe zawory kulowe VALVEX typ ONYX DN
15 PN 40 z dzwignig stalowg (lub w przypadku braku miejsca na nowy zawér kulowy

Wy B

o »



VALVEX typ ONYX DN 15 PN 40 z motylkiem aluminiowym. Wymiana zaworéw winna
zostaé odnotowana w karcie wymiany wodomierzy i potwierdzona przez uzytkownika lokalu
lub inng osobe uprawniong zgodnie z umowa.

11. WYKONAWCA jest zobowigzany zamontowaé plomby montazowe na wodomierzach
w mieszkaniach i lokalach uzytkowych po 2 sztuki na wodomierz, na polewaczkach
i pomieszczeniach gospodarczych po 1 sztuce na wodomierzu. Plomb nie nalezy montowac
na wymienionych wodomierzach na dopustach do instalacji centralnego ogrzewania oraz
przy wymiennikach cieplej wody. WYKONAWCA ma obowigzek rozliczy¢ sie
z ZAMAWIAJACYM z liczby pobranych na kazdy budynek plomb.

12. Wskazanie wodomierzy demontowanych winno zosta¢ odnotowane w karcie wymiany
wodomierzy z doktadnoscig do dziesigtnych czesci metra szesciennego.

13.Przekazanie kart wymiany wodomierzy do ZAMAWIAJACEGO oddzielnie dla kazdego
z budynkoéw.

14. WYKONAWCA ma obowigzek umozliwic, na kazde 2zadanie inspektora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO, ogledzin kazdego ze zdemontowanych wodomierzy — do czasu uptywu
terminu ich sktadowania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



